
Per ottenere le corrette prestazioni da questo prodotto, si raccomanda di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

INSTALLAZIONE

L’ SBC485 deve operare con temperature ambiente comprese tra 0  e 50°C, non installare lo strumento vicino a fonti di calore. Per
ridurre l’effetto di perturbazioni elettromagnetiche, distanziare lo strumento e i collegamenti di segnale da conduttori di potenza.
Collegare l’SBC485 al PC con un cavo RS232 standard, realizzare la rete RS485 osservando le seguenti raccomandazioni: seguire
un tracciato lineare riducendo al minimo la lunghezza delle derivazioni (max. 2 metri.) ed evitando collegamenti a stella (vedi schema
di collegamento); utilizzare cavo schermato e terminare la linea con una resistenza da 120 ohm. Il collegamento RS485 è polarizzato,
rispettare le indicazioni “A” e “B” su ogni periferica collegata.

FUNZIONAMENTO

Lo strumento utilizza i segnali TX ed RX della RS232, gli altri segnali non sono gestiti.
I 4 LED disposti sulla scatola danno indicazioni sullo stato di funzionamento e sul flusso dei dati. Il LED a sinistra (verde) indica un
flusso di dati proveniente dal PC, il secondo LED (rosso) indica l’accensione del driver RS485 con conseguente impegno delle rete, il
terzo LED (giallo) rappresenta il flusso ricevuto e inviato al PC, il quarto LED (verde) è acceso quando lo strumento è alimentato.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

CARATTERISTICHE

GARANZIA
LAE electronic S.r.l. garantisce i suoi prodotti contro vizi di fabbricazione e difetti dei materiali per un (1) anno dalla data di costruzione riportata sul contenitore. La
stessa sarà tenuta alla sola riparazione o sostituzione dei prodotti la cui difettosità sia ad essa imputabile e venga accertata dai propri servizi tecnici. In caso di difetti
dovuti a condizioni eccezionali di impiego, uso scorretto e/o manomissione, ogni garanzia viene a decadere.
Tutte le spese di trasporto per la restituzione del prodotto al fabbricante, previa sua autorizzazione e per l'eventuale ritorno all'acquirente sono a carico di quest'ultimo.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE ED USO

SBC485-3
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Dimensioni 110x75x53 mm (BxHxP)
Temp. di funzionamento 0...+50°C
Collegamento RS232 connettore DB9 femmina
Collegamento RS485 connettore RJ45 8 poli
Carico massimo 63 periferiche+ terminazione 120ohm
Lunghezza collegamento 1,2Km
Alimentazione rif. ai dati di targa
Consumo 3W
Protezione frontale IP20
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Para obtener las prestaciones correctas de este producto, se aconseja leer detenidamente estas instrucciones.

INSTALACIÓN

El SBC485 debe funcionar con temperatura ambiente comprendida entre 0 y 50°C; no instale el instrumento cerca de fuentes de calor.
Para reducir el efecto de las perturbaciones electromagnéticas, aleje el instrumento y las conexiones de señal de los conductores de
potencia.
Conecte el SBC485 al PC con un cable estándar RS232, efectúe la red RS485 observando los siguientes consejos: siga un trazado
lineal reduciendo al mínimo la longitud de las derivaciones (máx. 2 metros) y evitando las conexiones en estrella (véase el diagrama
de conexión); utilice un cable blindado y termine la línea con una resistencia de 120 ohm. La conexión RS485 es polarizada, respete
las indicaciones “A” y “B” en cada periférico conectado.

FUNCIONAMIENTO

El instrumento utiliza las señales TX y RX de la RS232, las demás señales no se controlan.
Los 4 LEDs situados en la caja indican el estado de funcionamiento y el flujo de los datos. El LED de la izquierda (verde) indica un
flujo de datos procedente del PC, el segundo LED (rojo) indica el encendido del driver RS485 que ocupa la red, el tercer LED (amarillo)
representa el flujo recibido y enviado al PC, el cuarto LED (verde) está encendido cuando el instrumento está alimentado.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICAS

GARANTÍA
LAE electronic Srl garantiza sus productos contra vicios de fabricación y defectos de los materiales durante un (1) año a partir de la fecha de fabricación indicada
en la caja. LAE electronic Srl sólo estará obligada a reparar o sustituir productos cuyos defectos puedan ser imputables a la misma y sean reconocidos por su servicio
técnico. La garantía caduca en caso de defectos procurados por condiciones de empleo excepcionales, uso incorrecto o alteración.
Todos los gastos de transporte para la devolución del producto al fabricante, previa autorización de éste último, y para su posterior restitución al comprador, son a
cargo del comprador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

SBC485-3
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Dimensiones 110x75x53 mm (AxHxP)
Temperatura de funcionamiento 0...+50°C
Conexión RS232 conector DB9 hembra
Conexión RS485 conector RJ45 8 contactos
Carga máxima 63 periféricos + terminación 120ohm
Longitud conexión 1,2Km
Alimentación ref. datos nominales
Consumo 3W
Protección frente IP20
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Before using this module, please read this instruction booklet carefully in order to ensure maximum performance and safety.

INSTALLATION

The SBC485 should operate at an ambient temperature between 0  and 50°C, do not install the unit closet to heat sources. To reduce
the effects of electromagnetic disturbance, keep the unit and the signal cables well separate from the power conductors.
Connect the SBC485 to the PC with a standard RS232 cable, and setup the RS485 network by following these instructions: ensure a
linear cable run and minimise the length of the extensions (max. 2 metres), avoid star-connections (see wiring diagram); use screened
cable and terminate the line with a 120ohm resistor. The RS485 connection is polarised, respect the indications “A” and “B” on each
connected peripheral.

OPERATION

The SBC485 module uses TX and RX signals of the RS232, the other signals are not used.
The 4 LED’s on the box side give indications on the operation status and data flux. The left-hand LED (green) shows data flux coming
from the PC, the second LED (red) shows the activation of the RS485 driver with consequent line engagement, the third LED (yellow)
shows the flux received and sent to the PC, the fourth LED (green) is switched on when the SBC485 is powered. 

WIRING DIAGRAM

TECHNICAL DATA

WARRANTY
LAE electronic Srl guarantees its products against defects due to faulty materials or workmanship for one  (1) year from the date of manufacture shown on the container.
The Company shall only repair or replace products which are shown to be defective to the satisfaction of its own technical services. The Company shall not be under
any liability and gives no warranty in the event of defects due to exceptional conditions of use, misuse or tampering.All carriage expenses for returning the product to
the manufacturer, after having obtained the latter’s permission, and for any return to the buyer shall be paid by the buyer.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

SBC485-3
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Dimensions 110x75x53 mm (WxHxD)
Ambient temperature 0...+50°C
RS232 connection DB9 female connector
RS485 connection 8-pole RJ45 connector
Maximum load 63 peripherals+ 120ohm termination
Connection length 1.2Km
Power supply See specs on the unit
Consumption 3W
Front protection IP20
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Lesen Sie vor der Installation aufmerksam diese Gebrauchsanweisungen durch: nur so können wir Ihnen höchste Leistungen und
Sicherheit garantieren. 

INSTALLATION

Das Gerät SBC485 arbeitet mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0  und 50°C; installieren Sie es nicht in der Nähe von
Wärmequellen. Entfernen Sie Gerät und Signalanschlüsse zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen von Starkstromleitern. 
Verbinden Sie das Gerät SBC485 per RS232 Standardkabel mit Ihren PC und beachten Sie bei der Einrichtung des RS485 Netzwerkes
folgende Empfehlungen: reduzieren Sie die Länge der Abzweigungen durch einen geradlinigen Verlauf auf das Mindeste (max. 2 m)
und vermeiden Sie Sternschaltungen (siehe Anschlussschema); verwenden Sie Kabeln mit Schirm und schließen Sie den Kreis mit einem
Abschlusswiderstand von 120 Ohm ab. Der RS485 Anschluss ist gepolt: beachten Sie die Angaben “A” und “B” auf jedem
angeschlossenen Peripheriegerät.

BETRIEB

Das Gerät arbeitet mit den Signalen TX und RX des RS232 Netzwerks; es werden keine anderen Signale gesteuert. Die 4 LEDs auf
dem Gehäuse informieren über den Betriebszustand und den Datenfluss. Die erste LED links (grün) gibt den vom PC stammenden
Datenfluss an, die zweite LED (rot) zeigt die Aktivierung des RS485 Treibers und die  Netzverbindung, die dritte LED (gelb) stellt den
empfangenen und an den PC übertragenen Fluss dar, die vierte LED (grün) leuchtet, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird. 

ANSCHLUSSSCHEMA

TECHNISCHE DATEN

GARANTIE
LAE electronic Srl garantiert die eigenen Produkte gegen Material- und Fabrikationsfehler für ein (1) Jahr ab dem auf dem Gehäuse angebrachten Herstellungsdatum.
Die Garantie bezieht sich nur auf die Reparatur oder den Ersatz der Produkte, deren Mängel nachweislich auf Fabrikationsfehlern beruhen. Schäden, die durch
unsachmäßige Behandlung der Produkte, falsche Handhabung/ oder Manomission verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Die Kosten für den Hin- und Rücktransport des Produktes im Falle eines Austausches, welcher von LAE genehmigt werden muss, sind zu Lasten des Käufers. 

INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

SBC485-3
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Abmessungen 110x75x53 mm (BxHxT)
Betriebstemperatur 0...+50°C
RS232 Anschluss Steckerbuchse DB9
RS485 Anschluss 8-poliger Kontaktstift RJ45 
Höchstlast 63 Peripherien+ Abschlusswiderstand / 120 Ohm
Anschlusslänge 1,2 km
Versorgung In Bezug auf die Betriebsdaten
Verbrauch 3W
Frontschutzart IP20
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