ANWETSUNGEN FUER EINRICHTUNG UMD GEERAUCH DES MODELLES TRSTZ 30

[z Modell TeST2 30 ist ein Instrument, das speziell fuer Industriz-Gebrauch in Kuehlanlage mit Abtau-Sysies entwickell wurde.
Das Inctrugent bestent aus: ein REGLER fuer die Tesperatur im Kuehiraua; ein TIHER, der an gewisse Zeitpunkte die Anlage aus-
schaltet zum Abtausn; ein Regler fuer ARTAU-EMOE, der an eines Fuehler auf dew Verdaepfer angeschlossen ist, und legt den Aus-
schiuss der Heizwiderstaende fest, nachdes die eingestellte Temperatur gemessen wurdej ein SICHERHEITTIHER, der die maxisale
fbEau-Dauer vestiegh, falls in dieser Zeitspanne djs;TEupvratur-29qnﬂhtau~End£5 nicht erreicht wird; USLUEFTER-STILLSTAND, 2.k,
dar Etillstand des Usiuefters des Verdampfers waehrend der Abtau-Dauer und bis der Verdawpfer-Fuehler eine Temperatur Bisst,
W ciche ein Grad niedriger als die Temperatur des Kuehlraumes ist,
Das Instrusent hat gis folgenden Steuerungen:

§.P.=5plluert; Dt=Schalthysterese; Tegperatur Abbau-Eade;
Abbau-Zyklen par Tag: Havisale Abtau-Dauer,
IWSTALLATION
&, Den Fughler M. 1 33 gewsenschien Platz befestigen, u die richtice Tesperatur des Ruehiraumes =u wessen, den Fuenler W 2
auf des Verdaapfer befzstigen. Sollten die Kabsl verlzengert werden, mass die Oronung beachtet werdsn, und g5 ist auch sehr
wichtig, die Fuehler unfereinander nicht auszuwechszln,
ACHTURG! s die Drashie der Fuehler wiizesn nie an die Stromleitungskabel gepaart werden, ua die von der elekbromagnetischen
i t e e
8 an
L. [as i
d. Den | iz Klew
£, Daz Instrument sn dasz Mt
ETHSTELLUNG
r:.. L:r d i
B, flen
52
Co Bi
E1Ngs =l
Stunden, durch fechhsorehong.
O. Die Roechstreit gls des Trimmers anodzr Fropt Tlinks. oben! zingssiellt werden, fizzer Hert 13
regelbar zwischer 10 and 120 Hinuten, durch Rechizar
£, Die Tewperatur ingeskellt werd sn owit Hilfe cines Schraubenzizhers  des Triwmers
FINE SERIRARENTE s Behacuses. [iese Tesseratur ¥amm zaischen #f und +10 Grad gerzgelt  merden,
uvch Rechtzdrehung.
EEISPIEL
5.8 =13 GRAD Bei Einschaltung der Anlage steuert der Regler die Euchlanlage. so dass die Teaperatur des
bt = i GRad Kuehlraumes staendig zwischen =15 T {5.P.) und 12 C (5.P.40%) gehalten wird. Mach 4 Stund-
Zzit-Hah!l = & STURDEN en werden die Ruehlanlage wad der Unluefher ausgeschaliet, ue die Atauung ausaufuswren,
fotau-Lagnge = 20 HIKUTEN Diese Phase wird beendet, wenn der Fughler auf dew Verdawmpfer +3 C misst (hbbau-Dndel; sell-
Tewp. fbtau- = +3  GRAD te dieser Hert in 20 Hinuten nicht errzicht werden, setzt der TRST autowmatisch dew Abizw zin
Ends Ende, und g0 dasz er verhindert, dass dic Tesperatur des Kuchlrauwes uebersacssziq steigt.

Beim Abtau-Ende werden der Heizer auf dem Verdampfer ausgeschaltet und der Kuehler einge-
cchaltets wean der Fughler des Abbau-Endes dic glziche Tewperatur wie jeng in Kuehlraus misst, faengt der Usiwefbter wieger.
Von einen Abtau-Fnde bis folgenden Abtau-dnfang sussen weifere & Stunden vergehen.

TECHHISCHE DATEM

<Oas Insbrument hal 3 Ausgeeage ueber Relais 2404 4
-Die beigelieferken Halbleitersfughler sind auswech
gang fuer Pt 100 Fushier geliefert werden.

-Abressyngens 4BnTE132 ew.

husche Last,

oA o
selbar (#/- 1.5 & ua 0 ), &uf énfrage kann das Hodell TRST2 30/F wif Ein-

#% flod. TRET2A 30, Dieses fiodell, ausser den chengenannten Funkticnen, hat ein Relais zur Stewerung einer Alaravorr ichbung,
die in Funktion tritt, wems dig Tesperatur des Kuehlrauses von einer ug den Sollwert eingestellte “Optimale Zone”  abkomet.
Solche Zome kann zwischen +/-1....und +/-10 K gereqelt werden, Bezug nehmend auf den Sallwert; d.h. z.B. bei zinem S.P.=-15 C
und einer Alareeinsteiiung von +/-5 ¥, schlicesea die Bontakte des Felais ua —10 und ug -20 C. Ausserdes fuer dzs #larusional
um =30 C gibt es die Hozglichkeit, eine "ALARMVERIOEGERUNG™ zsischen 3 und &0 Minuten eiazustellen. Die Regelungen fuer Alarm
und Yerzeeqersng sind an der linken Langseite des Gehaeuses; Die Musgangsientakie des Relais sind an der hintersn Seile des
Gehasuses, weber den Standardsausgasngen.

UARHUAG! Eine nicht orderliche Fusktion ist norwalerweise zurueckzufushren auf eine nicht einwandfrei Installa
sehr besondere Usgsbungs-Verhaeltnisce. In kzinem Fall muss das Instrument geoeffnet acer falsch gebrauch werd
dies der Fail sein erlischt Jegiicher Garantie-hnspruch.

Sollte ein Tnstrument — nur nach unserer Genchaigqurg - zur Rsparation oder Kentrolle zwrueckgesandt werden, danm sind die Hin-
und Her- Transporispesen fuer Rechnung des Gebrauchers.
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